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1	 Aufgabenstellung

Die Gemeinde Vehlefanz plant die Aufstellung des Bebauungsplans (B-Plan) Nr. 80/2021 

»Wohngebiet am Schäferweg«. Mit der Aufstellung des B-Plans sollen die planungsrechtlichen 

Voraussetzungen für ein allgemeines Wohngebiet (WA) sowie eine Gemeinbedarffläche (Hort, 

Funktionsgebäude für Vereinssport etc.) geschaffen werden. Darüber hinaus ist im Plangebiet die 

Errichtung einer Stellplatzanlage mit ca. 60 Stellplätzen für die geplanten Gemeinbedarfflächen 

geplant. Das Plangebiet wird im Süden durch den Schäferweg begrenzt (siehe Abbildung 1-1). 

Westlich des Plangebiets befindet sich ein bestehender Sportplatz, der sich im Geltungsbereich 

des festgesetzten B-Plans Nr. 29/2007 befindet. Im Nordwesten des Plangebiets befindet sich eine 

Grundschule mit einer Sporthalle. Die Umgebung im Nordosten und Osten des Plangebiets ist 

überwiegend durch Wohnnutzung geprägt. In weiterer Entfernung nach Süden befinden sich der 

aufgestellte B-Plan »Gewerbepark Vehlefanz« sowie die Bundesautobahn A10 (BAB 10).

Plangebiet

Nashorn-
Grundschule

Kita-
Krämer Kids

Sportplatz
Vehlefanz

Schäferweg

Lindenallee

Burgwall

Bärenklauer Straße

Vehlefanz, Bahnhof

Kartengrundlage | © OpenStreetMap-Mitwirkende, www.openstreetmap.org (CC-BY-SA 2.0)

Abbildung 1-1	 Lage des Plangebiets
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2	 Grundlagen

2.1	 Rechtliche Grundlagen

2.1.1	 TA Lärm - »Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm« 

Die »Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz« (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm) [1] gilt für Anlagen, die als genehmigungsbedürftige 

oder nicht genehmigungsbedürftige Anlagen den Anforderungen des zweiten Teils des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) [2] unterliegen. Der aufgestellte B-Plan »Gewerbepark 

Vehlefanz« stellt einen Anwendungsfall der TA Lärm dar. Es ist der Nachweis zu erbringen, dass 

die Immissionsrichtwerte der TA Lärm an den Baugrenzen im B-Plan Nr. 80/2021 »Wohngebiet 

am Schäferweg« eingehalten werden. Diese sind nachfolgend in der Tabelle 2-1 aufgeführt. Die 

Immissionen werden dabei 50 cm vor dem geöffneten Fenster beurteilt. 

Tabelle 2-1	 Immissionsrichtwerte der TA Lärm

Gebietsnutzung tags nachts

Kurgebiet, Krankenhäuser & Pflegeanstal-
ten (SOK)

45 dB(A) 35 dB(A)

Reines Wohngebiet (WR) 50 dB(A) 35 dB(A)

Allgemeines Wohngebiet (WA) & Kleinsied-
lungsgebiet (WS)

55 dB(A) 40 dB(A)

Kern-, Dorf- & Mischgebiet (MK/MD/MI) 60 dB(A) 45 dB(A)

Urbanes Gebiet (MU) 63 dB(A) 45 dB(A)

Gewerbegebiet (GE) 65 dB(A) 50 dB(A)

Industriegebiet (GI) 70 dB(A) 70 dB(A)

Die Beurteilungszeit wird tags mit 16 Stunden angesetzt und der Beurteilungspegel über die-

se Zeitspanne als Mittelungspegel berechnet. Bei der Beurteilung der Nacht nach TA Lärm ist 

die Nachtstunde mit dem höchsten Beurteilungspegel anzusetzen. Lärmimmissionen werden 

in Wohngebieten werktags zwischen 06:00 Uhr und 07:00 Uhr und zwischen 20:00 Uhr und 

22:00 Uhr sowie sonn- und feiertags zwischen 06:00 Uhr und 09:00 Uhr, zwischen 13:00 Uhr 

und 15:00 Uhr und zwischen 20:00 Uhr und 22:00 Uhr nach der TA Lärm mit einem Zuschlag von 

6 dB(A) belegt.

Ein Vorhaben ist gemäß TA Lärm auch dann unzulässig, wenn vom Vorhaben kurzzeitige 

Geräuschspitzen ausgehen, die die Richtwerte um mehr als 30 dB(A) tags oder 20 dB(A) nachts 

überschreiten.
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2.1.2	 18. BImSchV - »Sportanlangenlärmschutzverordnung« 

Die »Sportanlagenlärmschutzverordnung« (18. BImSchV) [3] gilt für die Errichtung, die 

Beschaffenheit und den Betrieb von ortsfesten Einrichtungen, die zur Sportausübung bestimmt 

sind (Sportanlagen) oder in engerem räumlichen und betrieblichen Zusammenhang zu selbigen 

stehen. Dabei zählen auch die Zeiten des An- und Abfahrverkehrs sowie des Zu- und Abgangs zur 

Nutzungsdauer einer Sportanlage.

Sportanlagen sind so zu betreiben, dass während der definierten Beurteilungszeiträume (siehe 

Tabelle 2-2) die Immissionsrichtwerte der Tabelle 2-3 und Tabelle 2-4 nicht überschritten wer-

den. Damit das geplante Wohngebiet im vorliegenden Fall keine heranrückende schutzbedürftige 

Nutzung darstellt, sind die Immissionsrichtwerte 50 cm vor dem geöffneten Fenster einzuhalten.

Tabelle 2-2	 Beurteilungszeiträume nach 18. BImSchV

Uhrzeit
Beurteilungszeiträume nach 18. BImSchV

Werktags Sonn- und Feiertags

06:00 - 07:00 Ruhezeit (tags) nachts

07:00 - 08:00 Ruhezeit (tags) Ruhezeit (tags)

08:00 - 09:00 tags Ruhezeit (tags)

09:00 - 13:00 tags tags

13:00 - 15:00 tags Ruhezeit (tags)*

15:00 - 20:00 tags tags

20:00 - 22:00 Ruhezeit (tags) Ruhezeit (tags)

22:00 - 06:00 nachts nachts

* 	 Die Ruhezeit an Sonn- und Feiertagen von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr gilt nur, wenn die Nutzungsdauer zwischen 09:00 Uhr bis 20:00 Uhr 
mind. 4 Stunden beträgt.

Gemäß Nummer 1.3.2.2 des Anhangs der 18. BImSchV ist an Sonn- und Feiertagen bei einer ge-

samten Nutzungszeit der Sportanlage von zusammenhängend weniger als 4 Stunden, wobei mehr 

als 30 Minuten der Nutzungszeit in die mittägliche Ruhezeit fallen, ein Beurteilungszeitraum von 

4 Stunden anzusetzen, welcher die gesamte Nutzungszeit umfasst.

Tabelle 2-3	 Immissionsrichtwerte nach 18. BImSchV

Gebietstyp
Immissionsrichtwerte nach 18. BImSchV

tags zur Ruhezeit 
am Morgen

zur sonstigen
Ruhezeit nachts

Kurgebiet, Krankenhäuser & 
Pflegeanstalten (SOK)

45 dB(A) 45 dB(A) 45 dB(A) 35 dB(A)

Reines Wohngebiet (WR) 50 dB(A) 45 dB(A) 50 dB(A) 35 dB(A)

Allgemeines Wohngebiet (WA) & 
Kleinsiedlungsgebiet (WS)

55 dB(A) 50 dB(A) 55 dB(A) 40 dB(A)
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Gebietstyp
Immissionsrichtwerte nach 18. BImSchV

tags zur Ruhezeit 
am Morgen

zur sonstigen
Ruhezeit nachts

Kern-, Dorf- & Mischgebiet  
(MK/MD/MI)

60 dB(A) 55 dB(A) 60 dB(A) 45 dB(A)

Urbanes Gebiet (MU) 63 dB(A) 58 dB(A) 63 dB(A) 45 dB(A)

Gewerbegebiet (GE) 65 dB(A) 60 dB(A) 65 dB(A) 50 dB(A)

Tabelle 2-4	 Immissionsrichtwerte für kurzzeitige Geräuschspitzen nach 18. BImSchV

Gebietstyp
Immissionsrichtwerte für kurzzeitige Geräuschspitzen nach 18. BImSchV

tags zur Ruhezeit 
am Morgen

zur sonstigen
Ruhezeit nachts

Kurgebiet, Krankenhäuser & 
Pflegeanstalten (SOK)

75 dB(A) 75 dB(A) 75 dB(A) 55 dB(A)

Reines Wohngebiet (WR) 80 dB(A) 75 dB(A) 80 dB(A) 55 dB(A)

Allgemeines Wohngebiet (WA) 
& Kleinsiedlungsgebiet (WS)

85 dB(A) 80 dB(A) 85 dB(A) 60 dB(A)

Kern-, Dorf- & Mischgebiet  
(MK/MD/MI)

90 dB(A) 85 dB(A) 90 dB(A) 65 dB(A)

Urbanes Gebiet (MU) 93 dB(A) 88 dB(A) 93 dB(A) 65 dB(A)

Gewerbegebiet (GE) 95 dB(A) 90 dB(A) 95 dB(A) 70 dB(A)

In der Nacht (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) wird die Geräuscheinwirkung nicht über den gesamten 

Zeitraum gemittelt, sondern es gilt die ungünstigste volle Stunde. 

Des Weiteren bietet die 18. BImSchV die Möglichkeit, an bis zu 18 Kalendertagen im Jahr die oben 

genannten Richtwerte im Rahmen der sogenannten »seltenen Ereignisse« um bis zu 10 dB(A) oder 

bis zu den Höchstwerten von 70 dB(A) tags außerhalb der Ruhezeiten, 65 dB(A) tags innerhalb der 

Ruhezeiten und 55 dB(A) nachts zu überschreiten.

Für Schulsportanlagen räumt die 18. BImSchV unter § 5(3) den Bonus ein, dass 

Betriebszeitenbeschränkungen unzulässig sind. Aufgrund dieser Privilegierung sind die vom 

Schulsport ausgehenden Geräusche als sozial adäquat hinzunehmen. In der Beurteilung wird da-

her nur der Vereinssport berücksichtigt. Der Beurteilungszeitraum wird um die Dauer der Nutzung 

durch Schulsport verkürzt.
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2.1.3	 DIN 18005 - »Schallschutz im Städtebau«

Die DIN 18005 - »Schallschutz im Städtebau« [4] enthält schalltechnische Orientierungswerte 

für die städtebauliche Planung. Die Beurteilungspegel der Geräusche verschiedener Arten von 

Schallquellen sollen nach DIN 18005 wegen der unterschiedlichen Einstellung der Betroffenen 

zu den verschiedenen Arten von Geräuschquellen jeweils einzeln mit den Orientierungswerten 

verglichen und nicht addiert werden. Im vorliegenden Fall sind die Immissionen des Verkehrslärms 

(Straße, Schiene) maßgebend, da die Anforderungen an den Schutz vor Gewerbelärm bereits 

durch die TA Lärm und die Anforderungen des Sportanlagenlärms durch die 18. BImSchV er-

füllt werden. Die Orientierungswerte für Verkehrslärm sind in der Tabelle 2-5 dargestellt. Es wird 

eine Beurteilungszeit von 16 Stunden am Tag und 8 Stunden in der Nacht angesetzt und der 

Beurteilungspegel über diese Zeitspanne als Mittelungspegel berechnet.

Tabelle 2-5	 Schalltechnische Orientierungswerte der DIN 18005 für Verkehrslärm

Gebietsnutzung tags nachts

Reines Wohngebiet (WR) 50 dB(A) 40 dB(A)

Allgemeines Wohngebiet (WA) & Kleinsied-
lungsgebiet (WS)

55 dB(A) 45 dB(A)

Wochenendhausgebiet (EW), Ferienhausgebiet & 
Campingplatzgebiet (EC)

55 dB(A) 45 dB(A)

Friedhöfe (EF), Kleingartenanlagen (EG) &  
Parkanlagen (EP)

55 dB(A) 55 dB(A)

Besonderes Wohngebiet (WB) 60 dB(A) 45 dB(A)

Dörfliches Wohngebiet (MDW), Dorfgebiet (MD), 
Mischgebiet (MI) & Urbanes Gebiet (MU)

60 dB(A) 50 dB(A)

Kerngebiet (MK) 63 dB(A) 53 dB(A)

Gewerbegebiet (GE) 65 dB(A) 55 dB(A)

Für Außenwohnbereiche (Balkone, Loggien etc.) wird gemäß der Arbeitshilfe Bebauungsplanung 

des Landes Brandenburg [5] der Immissionswert von 65 dB(A) tags als Beurteilungsmaßstab zu-

grunde gelegt. Gemäß Beiblatt zur DIN 18005 kommt den Orientierungswerten keine abschließen-

de Aussagekraft zu. Es handelt sich hierbei vielmehr um Zielvorgaben, die - sollten andere Belange 

größeres Gewicht haben - abgewogen werden können. Der Abwägungsspielraum der DIN 18005 

endet in der Regel mit dem Überschreiten der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV [6] (59 dB(A) 

tags und 49 dB(A) nachts im WA).
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2.1.4	 DIN 4109 - »Schallschutz im Hochbau«

Die bauaufsichtlich eingeführte DIN 4109 »Schallschutz im Hochbau« [7] enthält Verfahren zur 

Ermittlung des erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maßes (erf. R’w.ges) der 

Außenbauteile auf der Grundlage des maßgeblichen Außenlärmpegels (LA). Der maßgebliche 

Außenlärmpegel wird aus einer Addition der vorherrschenden Lärmarten gebildet. Im vorliegenden 

Fall sind der Verkehrslärm und der Anlagenlärm (Gewerbe, Sport) maßgeblich. Andere Lärmarten 

treten nicht in vergleichbarem Maße auf und können daher vernachlässigt werden. Anhand der 

berechneten Außenlärmpegel erfolgt eine Ermittlung des erforderlichen gesamten bewerteten 

Bau-Schalldämm-Maßes (erf. R’w.ges) in Abhängigkeit der möglichen Raumarten. Das erforderliche 

Bau-Schalldämm-Maß ergibt sich hierbei entsprechend der Gleichung

erf. R’w,ges = LA – KRaumart . 

2.2	 Plangrundlagen

Zur Erstellung des Rechenmodells werden die folgenden Plangrundlagen verwendet:

	� Höhenpunkte im 1 m x 1 m-Raster für das Untersuchungsgebiet von der 
Geobasisinformation des Landes Brandenburg (abgerufen am 25.05.2023)

	� ALK-Auszug für das Untersuchungsgebiet von der Geobasisinformation des 
Landes Brandenburg (abgerufen am 25.05.2023)

	� 3D-Gebäudedaten im Level of Detail 2 (LoD2) von der Geobasisinformation 
des Landes Brandenburg (abgerufen am 25.05.2023)

	� Entwurf des B-Plans Nr. 80/2021 »Wohngebiet am Schäferweg« mit Stand 
vom 21.06.2023

	� Städtebaulicher Entwurf zum B-Plan Nr. 80/2021 »Wohngebiet am 
Schäferweg« vom Planungsbüro Ludewig mit Stand vom 20.10.2023 (siehe 
Anlage 1)

	� B-Plan »Gewerbepark Vehlefanz«, 5. Planänderung Nr. 66/2019 vom 
Planungsbüro Ludewig mit Stand vom Februar 2020

	� B-Plan Nr. 27/2007 »Sportplatz« der Gemeinde Oberkrämer mit Stand vom 
April 2008

	� Trainingsbetrieb werktags (Mo.-Sa.): 14:00 bis 21:00 Uhr

	� Wettkämpfe können auch außerhalb der Zeiten stattfinden, nicht jedoch an Sonn- und 
Feiertagen während der Ruhezeiten am Mittag (13:00 bis 15:00 Uhr)

	� Entwicklungskonzept der Sportplatznutzungen Schäferweg und Bärenklauer 
Straße Vehlefanz vom Planungsbüro Ludewig mit Stand vom 04.05.2023
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	� Schalltechnisches Gutachten zur Umgestaltung und Ausbau der 
Schulsportanlage der Nashornschule in Vehlefanz im Rahmen des 
B-Planverfahrens Nr. 29/2007 der Gemeinde Oberkrämer

	� Verkehrliche Eingangsdaten für schalltechnische Untersuchungen in Vehlefanz 
von der HOFFMANN-LEICHTER Ingenieurgesellschaft mbH mit Stand vom 
27.10.2023

	� DTV im Bestand

Schäferweg: 		  300 Kfz/24h mit 1% SV

Lindenallee: 		  7.100 Kfz/24h mit 5% SV

Bärenklauer Straße: 	 3.700 Kfz/24h mit 5% SV

	� Zusätzliches Kfz-Gesamtverkehrsaufkommen: 	865 Kfz-Fahrten

	� Straßenverkehrsprognose des Landes Brandenburg für das Jahr 2030

	� Das durchschnittliche werktägliche Verkehrsaufkommen (DTVW) auf dem relevanten 
Abschnitt der BAB 10 beträgt 57.000 Kfz/24h mit einem Schwerverkehrsanteil von 19 %.

	� Gemäß der vorliegenden Planung soll der Schäferweg ausgebaut wer-
den. Die Straße wird im Zuge des Ausbaus asphaltiert und die zulässige 
Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h auf 30 km/h verringert. 

	� Schienenverkehrsprognose 2030 der Deutschen Bahn AG für die Strecke 6183 
im Bereich Vehlefanz (Stand: 12.06.2023, siehe Tabelle 2-6)

Tabelle 2-6	 Zuganzahlen und Fahrzeugkategorien für die berücksichtigten Gleisabschnitte | Prognose 2030

Strecke Zugart
Anzahl vmax

Fahrzeugkategorien gemäß Schall 03 im 
Zugverband

Tag Nacht km/h Kategorie Anzahl Kategorie Anzahl

6183

GZ-V 2 2 100 8-A4 1 10-Z5 10

RB/RE-V 32 6 140 6-A6 2

RB/RE-V 31 3 140 6-A6 1

2.3	 Erkenntnisse der Ortsbegehung

Im Rahmen einer Ortsbegehung konnten folgende Erkenntnisse im Untersuchungsgebiet gewon-

nen werden:

	� Die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der Lindenallee, der Bärenklauer 
Straße und dem Schäferweg beträgt 50 km/h. 

	� Die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der BAB 10 ist freigegeben und wird 
somit mit 130 km/h für Pkw und mit 80 km/h für Lkw1 und Lkw2 berücksich-
tigt.
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	� Die Fahrbahnen der relevanten Straßenabschnitte der BAB10, der Lindenallee 
und der Bärenklauer Straße sind asphaltiert (siehe Abbildung 2-1 und 
Abbildung 2-2). Die bestehende Fahrbahn des Schäferwegs ist mit 
Pflastersteinen belegt (siehe Abbildung 2-3). 

	� Es befinden sich keine Lichtsignalanlagen oder Kreisverkehre in relevanter 
Entfernung zum Plangebiet.

	� Im Bereich Vehlefanz verläuft in ca. 450 m östlich des Plangebiets eine 
Trasse der Deutschen Bahn AG (Bahnstrecke 6183) im Schotterbett mit 
Betonschwellen (Standardfahrbahn nach Schall 03 [8], siehe Abbildung 2-4).

Abbildung 2-1	 Lindenallee (eigene Aufnahme) | Blickrichtung Süden
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Abbildung 2-2	 Bärenklauer Straße (eigene Aufnahme) | Blickrichtung Westen

Abbildung 2-3	 Schäferweg (eigene Aufnahme) | Blickrichtung Osten
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Abbildung 2-4	 Bahntrasse im Bereich des Bahnübergangs am Schäferweg (eigene Aufnahme) | Blickrichtung Nord-
westen
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3	 Methodik

3.1	 EDV-Programm / Software

Die Berechnungen der vorliegenden Untersuchung werden mit dem EDV-Programm SoundPLAN 

in der Version 9.0 durchgeführt. Der Ausbreitungsrechnung liegt die Eingabe eines dreidimensi-

onalen digitalen Modells zugrunde, das in der Regel zu berücksichtigende Abschirmungen (be-

stehende oder geplante Bebauung), ein Gelände sowie alle relevanten Schallquellen mit den ent-

sprechenden Emissionsparametern beinhaltet. Die Schallquellen werden als Punkt-, Linien- oder 

Flächenschallquellen modelliert. Das Programm verfährt nach den Teilstück- und Sektorverfahren.

Hinweis

Isophonenkarten veranschaulichen die Situation der Schallausbreitung flächenhaft für eine be-

stimmte Höhe über dem Gelände. Reflexionen an Gebäuden werden ebenfalls dargestellt. Die 

Berechnung des Beurteilungspegels an Gebäuden erfolgt jedoch ohne die Reflexion am eige-

nen Gebäude. Daher dienen Isophonenkarten nur der Veranschaulichung und können nicht ohne 

Weiteres mit Einzelpunktberechnungen verglichen werden.

3.2	 Qualität der Prognose

Die Annahmen und Emissionsansätze, die dieser Berechnung zugrunde liegen, sind bewusst 

konservativ gewählt. Die berücksichtigten Schallleistungen wurden allgemein anerkannten 

Fachliteraturen entnommen. Aufgrund dem aktuellen Stand der Technik fallen diese Pegel heut-

zutage spürbar geringer aus. Auch fallen die rechnerisch ermittelten Werte in der Regel etwa 

1 bis 2 dB(A) höher aus, als messtechnisch erfasste Pegel, die diesen Studien zugrunde liegen. Das 

Ergebnis der Schallausbreitung liegt damit insgesamt auf der sicheren Seite und deckt mögliche 

Prognoseungenauigkeiten ab. 

Zur Berechnung wurde das Programm SoundPLAN in der aktuellen Version 9.0 verwendet. Es 

ist ein von deutschen Aufsichtsbehörden anerkanntes Programm, welches die herangezogenen 

Richtlinien und Verordnungen verwendet und die damit verbundenen Auflagen erfüllt.

Als Grundlage dienten die in Kapitel 2 aufgeführten Unterlagen, Erkenntnisse aus der Ortsbegeh-

ung sowie die Auskünfte des Auftraggebers.
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4	 Emissionsberechnung

4.1	 Gewerbelärm

Im Folgenden werden die Emissionsansätze der Geräuscheinwirkungen des Gewerbelärms in der 

Umgebung erläutert. Die Lage der relevanten Schallquellen ist in Abbildung 4-1 dargestellt. Die 

Schallleistungspegel der gewerblichen Schallquellen im Tageszeitverlauf können der Anlage 2 

entnommen werden.

Schäferweg

A10

Gewerbepark Vehlefanz

Zeichenerklärung

Gebäude Bestand

Oberfläche Straße

Oberfläche Schiene

Plangebiet

Baugrenze

Gewerbepark

Immissionsort

Abbildung 4-1	 Lage der Schallquellen zum Gewerbelärm

Im B-Plan »Gewerbepark Vehlefanz« [9] sind für die Teilflächen innerhalb des Geltungsbereichs 

maximal zulässige flächenbezogene Schallleistungspegel festgesetzt worden. Die Teilflächen 

werden im Rahmen dieser Untersuchung als Flächenschallquellen in 2,0 m Höhe über Gelände 

berücksichtigt. Die flächenbezogenen Schallleistungspegel der Teilflächen des B-Plans sind in 

Tabelle 4-1 zusammengefasst.

Tabelle 4-1	 Flächenbezogene Schallleistungspegel des B-Plans »Gewerbepark Vehlefanz«

Teilfläche
LW’’ tags LW’’ nachts

[dB(A)/m²] [dB(A)/m²]

Gewerbegebiet GE1, GE2, GE3,GE4 und Industriegebiet GI2 65 50

Industriegebiet GI1 70 55

Sondergebiet und Gewerbegebiet GE5 65 50
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4.2	 Sportanlagenlärm

Nachfolgend werden die Emissionsansätze der Geräuscheinwirkungen des Sportanlagenlärms in er-

läutert. Die Lage der relevanten Sportanlagenschallquellen sowie der maßgeblichen Immissionsorte 

ist in Abbildung 4-2 dargestellt. Die Schallleistungspegel der Sportanlagenschallquellen im 

Tageszeitverlauf für den Trainings- und Wettkampfbetrieb können der Anlage 3 und Anlage 4 

entnommen werden.

Schäferweg

IO 5

IO 4

IO 3

Zeichenerklärung

Gebäude Bestand

Baugrenze

Plangebiet

Oberfläche Straße

Parkplatz

Fussballfeld

Zuschauer

Beachvolleyballfeld

Leichtathletik

Immissionsort

Abbildung 4-2	 Lage der Schallquellen zum Sportanlagenlärm

4.2.1	 Fußball-Großspielfeld inkl. Zuschauer

Westlich des Plangebiets befindet sich der bereits bestehende Sportplatz Vehlefanz, für den der 

B-Plan Nr. 29/2007 »Sportplatz« [10] vorliegt. Der Sportplatz steht von Montag bis Freitag vor-

mittags von 06:00 bis 14:00 Uhr ausschließlich der Schulnutzung zur Verfügung. Von 14:00 bis 

21:00 Uhr wird der Sportplatz zum Vereinssport im Rahmen der Sportarten Fußball, Hockey und 

Leichtathletik genutzt. Von Montag bis Freitag findet ausschließlich Trainingsbetrieb und am 

Samstag Wettkampfbetrieb statt. [11]

Für den Trainingsbetrieb von Montag bis Freitag wird eine Nutzung von 14:00 bis 21:00 Uhr ange-

nommen. Als Ansatz zur sicheren Seite wird in diesem Zeitraum das Fußballspielen durchgehend 

angesetzt. Das Leichtathletik- und Hockeytraining ist mit dem Ansatz des Fußballspielens eben-

falls abgedeckt. Zudem werden 10 Zuschauer berücksichtigt. Für den Spielbetrieb wird als Ansatz 
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zur sicheren Seite eine durchgängige Nutzung von 08:00 bis 21:00 Uhr sowie 50 Zuschauer be-

rücksichtigt.

Der Zuschauerbereich sowie das Spielfeld werden als Flächenschallquellen in 1,6 m Höhe über 

dem Gelände modelliert. Die Ansätze zum Spielfeld werden gemäß VDI-Richtlinie 3770 [12] an-

gesetzt und ergeben sich wie folgt:

	� Montag bis Freitag | Trainingsbetrieb | 14:00 - 21:00 Uhr
	� Fußballtraining mit Trainer und 10 Zuschauern

	� Schallleistungspegel Spieler: LWA = 94,0 dB(A)

	� Schallleistungspegel Trainer: LWA = 73,0 dB(A) + 20 lg(1 + 10) = 94 dB(A)

	� Schallleistungspegel Spielfeld (insgesamt): LWA = 94,0 dB(A) + 94 dB(A) = 97 dB(A)
Kurzzeitige Geräuschspitze (Trainerpfiff): LWAFmax = 118,0 dB(A)

	� Schallleistungspegel Zuschauer: LWA = 80,0 dB(A) + 10 lg(10) = 90,0 dB(A) 
Kurzzeitige Geräuschspitze Zuschauer (Schreien, sehr laut): LWAFmax = 115,0 dB(A)

	� Auslastung: 60 Minuten je Stunde  
 entspricht einer Einwirkzeit von 360 Minuten außerhalb der Ruhezeiten sowie 60 
Minuten in der Ruhezeit am Abend

	� Samstag | Spielbetrieb | 08:00 - 21:00 Uhr
	� Fußballspiel mit Schiedsrichter und 50 Zuschauern

	� Schallleistungspegel Spieler: LWA = 94,0 dB(A)

	� Schallleistungspegel Schiedsrichter: LWA = 98,5 dB(A) + 3 lg(1 + 50) = 103,6 dB(A)

	� Schallleistungspegel Spielfeld (insgesamt): LWA = 94,0 dB(A) + 103,6 dB(A) = 104,1 dB(A) 
Kurzzeitige Geräuschspitze (Schiedsrichterpfiff): LWAFmax = 118,0 dB(A)

	� Schallleistungspegel Zuschauer: LWA = 80,0 dB(A) + 10 lg(50) = 97,0 dB(A) 
Kurzzeitige Geräuschspitze Zuschauer (Schreien, sehr laut): LWAFmax = 115,0 dB(A)

	� Auslastung: 50 Minuten je Stunde (45 Minuten je Halbzeit + 5 Minuten Nachspielzeit) 
 entspricht einer Einwirkzeit von 600 Minuten außerhalb der Ruhezeiten sowie 50 
Minuten in der Ruhezeit am Abend

4.2.2	 Leichtathletik

Zur Berücksichtigung eines möglichen Leichtathletik-Trainingsbetriebs parallel zum Fußballbetrieb 

wird der Einsatz einer Startklappe gemäß VDI-Richtlinie 3770 mit 121  dB(A) als kurzzeitige 

Geräuschspitze angesetzt. Weitere Geräuscheinwirkungen sind nicht im relevanten Maß zu er-

warten und können neben dem Trainingsbetrieb des Fußballs vernachlässigt werden.
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4.2.3	 Beachvolleyball

Im westlichen Bereich des Plangebiets ist eine Fläche für Sportanlagen vorgesehen, auf der 

drei Beachvolleyballfelder geplant sind. Die Beachvolleyballanlage soll werktags von 14:00 bis 

21:00 Uhr für den Trainingsbetrieb genutzt werden. Als Annahme zur sicheren Seite wird zudem 

parallel zum Fußballspielbetrieb ein Trainingsbetrieb am Samstag von 08:00 bis 21:00 Uhr ange-

setzt. Die Ansätze zu jeweils einem Spielfeld werden gemäß VDI-Richtlinie 3770 angesetzt und 

ergeben sich wie folgt:

	� Montag bis Freitag | Trainingsbetrieb | 14:00 - 21:00 Uhr
	� Spiel mit Schiedsrichter (2:2 Personen)

	� Schallleistungspegel Spieler: LWA = 88,0 dB(A) 
Kurzzeitige Geräuschspitze (Schiedsrichterpfiff): LWAFmax = 113,0 dB(A)

	� Auslastung: 60 Minuten je Stunde  
 entspricht einer Einwirkzeit von 360 Minuten außerhalb der Ruhezeiten sowie 60 
Minuten in der Ruhezeit am Abend

	� Samstag | Trainingsbetrieb | 08:00 - 21:00 Uhr
	� Spiel mit Schiedsrichter (2:2 Personen)

	� Schallleistungspegel Spieler: LWA = 88,0 dB(A) 
Kurzzeitige Geräuschspitze (Schiedsrichterpfiff): LWAFmax = 113,0 dB(A)

	� Auslastung: 60 Minuten je Stunde  
 entspricht einer Einwirkzeit von 720 Minuten außerhalb der Ruhezeiten sowie 60 
Minuten in der Ruhezeit am Abend

4.2.4	 Parkplatz

Im Süden des Plangebiets ist ein Parkplatz mit Anschluss an den Schäferweg vorgesehen. Die 

Stellplätze dienen dem Sport- und Gemeinbedarf. Die Emissionen des Parkplatzes im Plangebiet 

werden gemäß der Bayerischen Parkplatzlärmstudie [13] berechnet. Die kurzzeitige Geräuschspitze 

beim Zuschlagen der Kofferraumtür wird gemäß der Studie von Schlag (2022) [14] berücksichtigt. 

Die Berechnungsparameter für den Parkplatz lauten:

	� Berechnungsverfahren: zusammengefasst

	� Parkplatztyp: »Besucher und Mitarbeiter« mit KPA = 0 dB und KI = 4,0 dB

	� Stellplätze: 60, KD = 4,27 dB

	� Fahrbahnoberfläche: Betonsteinplaster (Fuge > 3mm), KStro = 1,0 dB

	� Schallleistungspegel der Parkplatzfläche je vollständiger Befüllung oder 
Entleerung aller Stellplätze: LWA = 90,05 dB(A)
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	� Kurzzeitige Geräuschspitze: LWA,max= 95,5 dB(A) (Zuschlagen der Kofferraumtür)

Für den Trainingsbetrieb wird als Ansatz zur sicheren Seite davon ausgegangen, dass aufgrund 

von gleichzeitigem Trainingsbetrieb mehrerer Sportarten im Zeitraum von 14:00 bis 22:00 Uhr 

auf dem Parkplatz eine Bewegung je Stellplatz und Stunde stattfindet. Daher werden insgesamt 

480 Kfz-Fahrten pro Tag berücksichtigt.

Für den Spielbetrieb wird ebenfalls pauschal von einer Bewegung je Stellplatz und Stunde im 

Zeitraum von 08:00 bis 22:00 Uhr ausgegangen. Demnach werden für einen Spielbetrieb insge-

samt 840 Kfz-Fahrten berücksichtigt.

4.3	 Verkehrslärm

Die Lage der berücksichtigten Schallquellen des Verkehrslärms kann der Abbildung 4-3 entnom-

men werden.
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Bärenklauer Straße

L
in

d
e
n
alle

e
Schäferweg

A10

Zeichenerklärung

Gebäude Bestand

Plangebiet

Baugrenze

Oberfläche Straße

Oberfläche Schiene

Emissionslinie

Immissionsort

Abbildung 4-3	 Lage der Schallquellen zum Verkehrslärm

4.3.1	 Straßenverkehrslärm

Im Folgenden werden die Emissionsansätze für den Straßenverkehrslärm im Plangebiet erläu-

tert. Die Berechnungen der Emissionen für den Straßenverkehrslärm werden entsprechend den 

Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-19) [15] vorgenommen. Der längenbezogene 

Schallleistungspegel der Straße LW’ berechnet sich aus den nachfolgenden Parametern:
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Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (DTV)

Das Verkehrsaufkommen der umliegenden Straßenabschnitte wird aus der Ergebnisdokumentation  

zu den verkehrlichen Eingangsdaten [16] abgeleitet. Als Grundlage für den Bestand die-

nen die Daten aus Kapitel 2.2. Als Annahme zur sicheren Seite wird das gesamte zusätzliche 

Verkehrsaufkommen von 865 Kfz-Fahrten zu 100 % auf alle Straßenabschnitte umgelegt1. Das 

Gesamtverkehrsaufkommen für den Planfall ist in Abbildung 4-4 dargestellt.

Plangebiet

Nashorn-
Grundschule

Kita-
Krämer Kids

Sportplatz
Vehlefanz

4.565
5 %

7.965
5 %

1.165
1 %

Schäferweg

Lindenallee
Burgwall

Bärenklauer Straße

Vehlefanz, Bahnhof

ohne MaßstabLegende
DTV Planfall 

x.xxx
x %

Schwerverkehrsanteil (>3,5t)

Durchschnittlicher täglicher 
Verkehr [in Kfz/24h]

Kartengrundlage | © OpenStreetMap-Mitwirkende, www.openstreetmap.org (CC-BY-SA 2.0)

Abbildung 4-4	 Verkehrsaufkommen im Planfall

Das Verkehrsaufkommen der BAB 10 gemäß der Landesverkehrsprognose 2030 wird entsprechend 

Kapitel 2.2 als durchschnittlicher werktäglicher Verkehr (DTVW) mit einem Schwerverkehrsanteil 

(Lkw > 3,5 t zul. GG) angegeben. Für die immissionsschutztechnische Untersuchung ist jedoch der 

DTV relevant.

Die Umrechnung des DTVW in den DTV erfolgt entsprechend dem Hochrechnungsverfahren des 

Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung [17]. Dabei wird abhängig von dem 

Monat der Verkehrserhebung ein Saisonfaktor und abhängig von der Spitzenstundenbelastung ein 

Wochenfaktor angenommen, welche das übliche Verhältnis zwischen werktäglichem und sonntäg-

lichem Verkehr widerspiegeln. Sofern keine genauen Angaben zum jeweiligen Zählzeitraum vor-

liegen, wird auf die arithmetischen Mittelwerte der angegebenen Faktoren zurückgegriffen. 

Bei den vorliegenden Verkehrszahlen handelt es sich um Prognosedaten, sodass keine konkre-

1	 Als Worst-Case Szenario wird das zusätzliche Verkehrsaufkommen direkt auf das durchschnittliche tägliche Verkehrsaufkommen (DTV) im 
Bestand addiert.
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ten Zähldaten vorliegen und bei der Umrechnung die genannten Mittelwerte angesetzt werden. 

Demnach wird ein mittlerer Saisonfaktor von 0,99 für Kfz und 0,98 für Schwerverkehr sowie ein 

mittlerer Wochenfaktor von 0,90 für Kfz und 0,81 für Schwerverkehr angesetzt.

Tabelle 4-2	 DTVW und DTV der Prognose 2030

DTVW SV-Anteil im DTVW DTV SV-Anteil im DTV

57.000 Kfz/24h 19 % 50.800 Kfz/24h 16,9 %

Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppen

Gemäß der RLS-19 sind die nachfolgend aufgeführten Fahrzeuggruppen zu berücksichtigen:

	� Fahrzeuggruppe Pkw: Pkw mit Anhänger und Lieferwagen (Güter-Kfz mit einer 

zulässigen Gesamtmasse von bis zu 3,5 t),

	� Fahrzeuggruppe Lkw1: Lkw ohne Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse 

über 3,5 t und Busse sowie

	� Fahrzeuggruppe Lkw2: Lkw mit Anhänger bzw. Sattel-Kfz (Zugmaschinen mit 

Auflieger) mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t

Für die relevanten Straßenabschnitten der Lindenallee, der Bärenklauer Straße sowie des 

Schäferwegs werden die Anteile an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppen aus der vorliegenden 

Verkehrserhebung abgeleitet.

Für die BAB 10 werden die Anteile der Fahrzeuggruppen Lkw1 (p1) und Lkw2 (p2) gemäß Tabelle 2 

der RLS-19 angesetzt. Hierbei wird ebenfalls die Straßenkategorie »Bundesautobahn« berücksich-

tigt. Für die Fahrzeuggruppe Lkw1 wird ein Faktor von 0,23 und für die Fahrzeuggruppe Lkw2 ein 

Faktor von 0,77 angesetzt. Daraus ergibt sich ein Lkw-Anteil ganztags für p1 von 3,91 % und für 

p2 von 12,99 %.

Tag-Nacht-Aufteilung des Verkehrs

Die tageszeitliche Verteilung des Verkehrs erfolgt für die berücksichtigten Straßenabschnitten 

der Lindenallee, der Bärenklauer Straße sowie des Schäferwegs anhand der Ergebnisse der 

Verkehrszählung [16]. Die Tag-Nacht-Aufteilung des Verkehrs kann zusammenfassend der 

Tabelle 4-3 entnommen werden.
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Tabelle 4-3	 Tag-/Nachtanteile für die RLS-19-Berechnung

Straße
Pkw

Lkw

Lkw1 Lkw2

tags nachts tags nachts tags nachts

[%] [%] [%] [%] [%] [%]

Schäferweg 96,3 3,7 100,0 0 0 0

Lindenallee 93,3 6,7 56,5 6,0 34,6 3,0

Bärenklauer Straße 94,9 5,1 60,0 5,2 34,8 0,0

Die Tag-Nacht-Aufteilung für die BAB 10 wird gemäß der Tabelle 2 der RLS-19 angesetzt. Hierbei 

wird die Straßenkategorie »Bundesautobahn« berücksichtigt.

Geschwindigkeiten der Fahrzeuggruppen

Die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten entlang der relevanten Straßenabschnitte werden ent-

sprechend den Erkenntnissen aus der Ortsbegehung (siehe Kapitel 2.3) berücksichtigt. Für die 

Lindenallee sowie der Bärenklauer Straße wird eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h 

angesetzt. Auf dem Schäferweg wird gemäß der vorliegenden Planungen zum geplanten Ausbau 

eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h berücksichtigt. 

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der Bundesautobahn A 10 ist freigegeben und wird somit 

mit 130 km/h für Pkw und mit 80 km/h für Lkw1 und Lkw2 berücksichtigt.

Typ der Straßendeckschicht

Die Fahrbahnen der relevanten Straßenabschnitte im Umfeld des Plangebiets werden mit Asphalt 

berücksichtigt, sodass kein Zuschlag für die Fahrbahnoberfläche vergeben wird.

Längsneigungskorrektur

Längsneigungen führen bei Pkw erst ab einer Steigung von 2 % oder einem Gefälle von -6 % sowie 

bei Lkw (Lkw1 und Lkw2) bei einer Steigung von 2 % oder einem Gefälle von -4 % zu einer Zunahme 

der Emissionen. Für Gefälle- und Steigungstrecken unterhalb von -12 % und oberhalb von 12 % 

werden maximal die Werte in Höhe von -12 % bzw. 12 % angesetzt. Im Untersuchungsgebiet 

sind entlang der betrachteten Straßenabschnitte vereinzelt relevante Steigungen oder Gefälle 

vorhanden, für welche automatisch im Rechenmodell gemäß Kapitel 3.3.6 der RLS-19 Zuschläge 

vergeben werden.
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Mehrfachreflexionszuschlag

Die Berechnung der Verkehrslärmimmissionen durch den Straßenverkehr erfolgt unter Verwendung 

der 2. Reflexionsordnung. Zuschläge für Mehrfachreflexionen durch umliegende Bebauungen 

werden zudem gemäß Kapitel 3.3.8 der RLS-19 automatisch im Rechenmodell vergeben.

Knotenpunktkorrektur

Entsprechend der RLS-19 werden Zuschläge für Knotenpunkte in Abhängigkeit des Abstands 

des Immissionsortes zum Knotenpunkt vergeben. Die maximalen Zuschläge ergeben sich je 

Knotenpunkttyp wie folgt:

	� Lichtsignalanlagen: 3 dB

	� Kreisverkehr: 2 dB

	� Sonstige Knotenpunkte: 0 dB

Im Untersuchungsgebiet befinden sich keine Lichtsignalanlagen oder Kreisverkehre. 

Verkehrliche Eingangsgrößen

Die verkehrstechnischen Eingangsgrößen können nachfolgend der Tabelle 4-4 entnommen wer-

den.

Tabelle 4-4	 Eingabeparameter für die RLS-19-Berechnung 

DTV M tags M nachts

[Kfz/24h] [Pkw/h] [Lkw1/h] [Lkw2/h] [Pkw/h] [Lkw1/h] [Lkw2/h]

Schäferweg 1.166 69,4 0,8 0 5,3 0 0

Lindenallee 7.965 441,4 14,0 8,6 63,1 3,0 1,5

Bärenklauer Straße 4.567 257,3 8,6 5,0 27,6 1,5 0

BAB 10 50.800 2.411,5 87,4 320,5 453,9 73,5 183,8
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4.3.2	 Schienenverkehrslärm

Die Emissionen des Schienenverkehrs werden gemäß Schall 03-2014 [8] berechnet. Dabei wer-

den zwei verschiedene Emissionslinien berücksichtigt, eine auf Geländehöhe zur Berücksichtigung 

der Rollgeräusche zwischen Rad und Schiene und eine auf 4,0 m Höhe zur Berücksichtigung der 

Motorgeräusche. Die Zuganzahlen sind in Tabelle 2-6 (siehe Kapitel 2.2) und die Emissionspegel 

der Gleisanlagen für die im Untersuchungsgebiet verlaufende Strecke 6183 in Tabelle 4-5 darge-

stellt. Die Streckengeschwindigkeit wird entsprechend den Angaben des Betreibers der Strecke 

mit 120 km/h angesetzt.

Tabelle 4-5	 Lärmemissionspegel der Gleisabschnitte gemäß Schall 03-2014

Strecke

Lm,E in dB(A)

tags nachts

0 m 4 m 5 m 0 m 4 m 5 m

6183 79,1 57,4 - 76,2 56,0 -
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5	 Immissionsberechnung

5.1	 Gewerbelärm auf das Plangebiet gemäß TA Lärm

Die Situation der Schallausbreitung für den Gewerbelärm ist in Abbildung 5-1 (tags) und in 

Abbildung 5-2 (nachts) für eine exemplarische Höhe von 5 m über Gelände (entspricht etwa dem 

1. OG) dargestellt. In Anlage 5 sind die Beurteilungspegel für ausgewählte Immissionsorte im 

Plangebiet zusammengefasst.

Es ergeben sich Beurteilungspegel von bis zu 52 dB(A) tags und 35 dB(A) nachts an den rele-

vanten Immissionsorten im Plangebiet. Somit werden die Immissionsrichtwerte der TA Lärm im 

WA von 55 dB(A) im Tageszeitbereich und 40 dB(A) im Nachtzeitbereich vollständig eingehalten. 

Schallschutzmaßnahmen sind bezüglich des Gewerbelärms daher nicht notwendig. Des Weiteren 

ergeben sich keine Überschreitungen der Richtwerte für kurzzeitige Geräuschspitzen.
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Abbildung 5-1	 Isophonenkarte in 5 m Höhe über Gelände | Beurteilung nach TA Lärm | tags, 06:00 - 22:00 Uhr
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Abbildung 5-2	 Isophonenkarte in 5 m Höhe über Gelände | Beurteilung nach TA Lärm | tags, 06:00 - 22:00 Uhr
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5.2	 Sportanlagenlärm gemäß 18. BImSchV

5.2.1	 Trainingsbetrieb

Die Situation der Schallausbreitung für den Sportanlagenlärm im Trainingsbetrieb ist in 

Abbildung 5-3 für den Zeitbereich außerhalb der Ruhezeiten und in Abbildung 5-4 für den 

Zeitbereich innerhalb der Ruhezeit am Abend (20:00 bis 22:00 Uhr) für eine exemplarische Höhe von 

5 m über Gelände (entspricht etwa dem 1. OG) dargestellt. In Anlage 6 sind die Beurteilungspegel 

für ausgewählte Immissionsorte im Plangebiet zusammengefasst. Zudem können die sich an den 

geplanten Gebäuden ergebenden Beurteilungspegel der Anlage 7 entnommen werden.

Innerhalb sowie außerhalb der Ruhezeiten ergeben sich keine unzulässigen Geräuscheinwirkungen 

durch den Sportanlagenlärm an den Baugrenzen des WA im Plangebiet. Es ergeben sich 

Beurteilungspegel von bis zu 52 dB(A) außerhalb der Ruhezeiten und 49 dB(A) in der abendli-

chen Ruhezeit. Somit werden die Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV im WA von 55 dB(A) 

vollständig eingehalten. Im Bereich des zukünftigen Hortgebäudes (IO 3) werden ebenfalls die 

herangezogenen Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV im WA von 55 dB(A) vollständig einge-

halten. Lediglich im Bereich der geplanten Gymnastikhalle wird der Richtwert überschritten. Diese 

stellt jedoch keine schutzbedürftige Nutzung dar. Schallschutzmaßnahmen sind bezüglich des 

Sportanlagenlärms im Trainingsbetrieb daher nicht notwendig. Des Weiteren ergeben sich keine 

Überschreitungen der Richtwerte für kurzzeitige Geräuschspitzen.
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Abbildung 5-3	 Isophonenkarte in 5 m Höhe über Gelände | Beurteilung nach 18. BImSchV | Trainingsbetrieb | au-
ßerhalb der Ruhezeiten, 08:00 - 20:00 Uhr
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abendliche Ruhezeit, 20:00 - 22:00 Uhr
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5.2.2	 Wettkampfbetrieb

Durch den rechtskräftigen B-Plan Nr. 29/2007 des Sportplatzes ist ein Wettkampfbetrieb wäh-

rend der sonntäglichen Ruhezeit bereits ausgeschlossen. Zudem ist ein Trainingsbetrieb des 

Beachvolleyballs sonntags nicht vorgesehen. Die Beurteilung des Wettkampfbetriebs findet 

daher als »Worst-Case«-Betrachtung für den Samstag (werktags) statt. In Anlehnung an das 

Nutzungskonzept des Sportplatzes wird eine Nutzung von 08:00 bis 21:00 Uhr berücksichtigt.

Die Situation der Schallausbreitung für den Sportanlagenlärm im Wettkampfbetrieb ist in 

Abbildung 5-5 für den Zeitbereich außerhalb der Ruhezeiten und in Abbildung 5-6 für den 

Zeitbereich innerhalb der Ruhezeit am Abend (20:00 bis 22:00 Uhr) für eine exemplarische Höhe 

von 5 m über Gelände (entspricht etwa dem 1. OG) dargestellt. In Anlage 8 sind die Beurteilungspegel 

für ausgewählte Immissionsorte im Plangebiet zusammengefasst. Zudem können die sich an den 

geplanten Gebäuden ergebenden Beurteilungspegel der Anlage 9 entnommen werden.

Innerhalb sowie außerhalb der Ruhezeiten ergeben sich keine unzulässigen Geräuscheinwirkungen 

durch den Sportanlagenlärm an den Baugrenzen des WA im Plangebiet. Es ergeben sich 

Beurteilungspegel von bis zu 54 dB(A) außerhalb der Ruhezeiten und 51 dB(A) in der abendlichen 

Ruhezeit. Somit werden die Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV im WA von 55 dB(A) vollstän-

dig eingehalten. Im Bereich des zukünftigen Hortgebäudes (IO 3) wird der Immissionsrichtwert der 

18. BImSchV im WA von 55 dB(A) um bis zu 2 dB überschritten. Da am Wochenende üblicherweise 

jedoch keine Hortnutzung stattfindet, stellt diese am Wochenende keine schutzbedürftige Nutzung 

dar. Schallschutzmaßnahmen sind bezüglich des Sportanlagenlärms im Wettkampfbetrieb daher 

nicht notwendig. Des Weiteren ergeben sich keine Überschreitungen der Richtwerte für kurzzei-

tige Geräuschspitzen.
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Abbildung 5-5	 Isophonenkarte in 5 m Höhe über Gelände | Beurteilung nach 18. BImSchV | Wettkampfbetrieb | 
außerhalb der Ruhezeiten, 08:00 - 20:00 Uhr
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Schalltechnische Untersuchung
zum B-Plan Nr. 80/2021 »Wohngebiet am Schäferweg« in Vehlefanz

Immissionsberechnung  |  28 

5.3	 Verkehrslärm gemäß DIN 18005

In Abbildung 5-7 und Abbildung 5-8 ist die Schallausbreitung in einer exemplarischen Höhe von 

5 m über Gelände (entspricht ca. dem 1. OG) für den Planfall dargestellt. In Anlage 10 sind die 

Beurteilungspegel für ausgewählte Immissionsorte im Plangebiet zusammengefasst. Im gesamten 

Plangebiet ergeben sich Beurteilungspegel von bis zu 55 dB(A) tags und 47 dB(A) nachts. Die 

Orientierungswerte für allgemeine Wohngebiete werden somit lediglich im Nachtzeitbereich um 

bis zu 2 dB(A) überschritten. 

Gemäß Beiblatt zur DIN 18005 kommt den Orientierungswerten keine abschließende Aussagekraft 

zu. Es handelt sich hierbei vielmehr um Zielvorgaben, die - sollten andere Belange größeres 

Gewicht haben - abgewogen werden können. Der Abwägungsspielraum der DIN 18005 endet in 

der Regel mit dem Überschreiten der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (59 dB(A) tags und 

49 dB(A) nachts im WA). Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV werden im vorliegenden Fall 

vollständig eingehalten.

Aufgrund der geringen Überschreitung des nächtlichen Orientierungswerts für allgemeine 

Wohngebiete bei gleichzeitiger Unterschreitung des Grenzwerts der 16. BImSchV um mindestens 

2 dB(A) ist davon auszugehen, dass gesunde Wohnverhältnisse und eine der Gebietsnutzung ange-

messene Wohnruhe mit schallgedämmten Außenbauteilen gewährleistet sind. Der Immissionswert 

von 65  dB(A) im Tageszeitbereich für Außenwohnbereiche (Balkone, Loggien etc.) wird eben-

falls vollständig im Plangebiet eingehalten. Es sind somit keine Schallschutzmaßnahmen (z. B. 

Festsetzung zur Grundrissausrichtung) bezüglich des Verkehrslärms im Plangebiet erforderlich.2

2	 Im Hinblick auf eine weiterführende Erhöhung der Wohnqualität wird dennoch empfohlen, insbesondere zum Schlafen dienende Räume nach 
Möglichkeit vom Schäferweg / BAB10 abgewandt anzuordnen. 
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Abbildung 5-7	 Isophonenkarte in 5 m Höhe über Gelände | Beurteilung nach DIN 18005 | tags 06:00 - 22:00 Uhr
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Abbildung 5-8	 Isophonenkarte in 5 m Höhe über Gelände | Beurteilung nach DIN 18005 | nachts 22:00 - 06:00 Uhr
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5.4	 Erforderlicher baulicher Schallschutz nach DIN 4109

Um den gewünschten Innenraumpegel bei geschlossenem Fenster einzuhalten, werden die erfor-

derlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße (erf. R’w,ges) der Außenbauteile von schutz-

bedürftigen Räumen gemäß DIN 4109 [7] für das Plangebiet bestimmt. Diesbezüglich erfolgt zu-

nächst die Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegels (LA). Der maßgebliche Außenlärmpegel 

wird, wie in Kapitel 2.1.4 beschrieben, aus der Addition der vorherrschenden Lärmarten ge-

bildet. Dies beinhaltet im vorliegenden Fall den Verkehrslärm und den Anlagenlärm. Für den 

Anlagenlärm (Gewerbe, Sport) werden gemäß Kapitel 4.4.5.6 der DIN 4109-2:2018-01 [18] die 

Immissionsrichtwerte der TA Lärm für allgemeine Wohngebiete von 40 dB(A) verwendet. Der be-

rechneten Summe wird anschließend ein Zuschlag von 3 dB(A) hinzuaddiert. Da die Differenz der 

Beurteilungspegel des maßgeblichen Verkehrslärms zwischen Tag und Nacht geringer als 10 dB(A) 

ist, erfolgt die Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegels zum Schutz des Nachtschlafes für 

den Nachtzeitbereich mit einem Zuschlag von 10 dB(A). Der maßgebliche Außenlärmpegel LA kann 

in Form einer freien Schallausbreitung in 5 m Höhe über Gelände der Abbildung 5-9 entnommen 

werden.

55

55

60

60

60

60

60

60

60

60

6
0

6 0

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60 60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60 60

60

60

60

60

60

60

60

60

60
60

65

Schäfe
rweg

Schäfe
rweg

LrN

Zeichenerklärung

Gebäude Bestand

Gebäude Planung

Plangebiet

Baugrenze

Oberfläche Straße

Emissionslinie Straße

Maßgeblicher
Außenlärmpegel
(LrN+13) in dB(A)

 <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 <  

Abbildung 5-9	 Isophonenkarte in 5 m über Gelände | Maßgeblicher Außenlärmpegel

Zur Bestimmung der erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße (erf. R’w,ges) wird 

anschließend ein KRaumart von 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen u. Ä. von den jeweiligen 

maßgeblichen Außenlärmpegeln (LA) subtrahiert. In der Abbildung 5-10 sind die erforderlichen 
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gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße dargestellt. Innerhalb der Baugrenzen ergeben sich 

erforderliche resultierende Bau-Schalldämm-Maße von bis zu 31 dB. 

In Anlehnung an die Vorgehensweise in Berlin ist der Nachweis der Luftschalldämmung von 

Außenbauteilen erforderlich, wenn der maßgebliche Außenlärmpegel gleich oder höher als 

61 dB(A) bei Aufenthaltsräumen in Wohnungen oder Ähnliches ist. [19] Bei erforderlichen gesam-

ten bewerteten Bau-Schalldämm-Maßen bis maximal 31 dB ist daher davon auszugehen, dass mit 

ortsüblichen Bauweisen und der Verwendung handelsüblicher Materialien unter Berücksichtigung 

gesetzlicher Vorgaben bereits eine ausreichende Schalldämmung erzielt wird. Da sich innerhalb 

der Baugrenzen ein gesamtes bewertetes Bau-Schalldämm-Maß (R’w,ges) von weniger als 31 dB 

ergibt, sind im vorliegenden Fall keine textlichen Festsetzungen erforderlich.
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6	 Zusammenfassung

Die Gemeinde Vehlefanz plant die Aufstellung des B-Plans Nr. 80/2021 »Wohngebiet am 

Schäferweg«. Mit der Aufstellung des B-Plans sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen 

für ein allgemeines Wohngebiet (WA) sowie eine Gemeinbedarffläche (Hort, Funktionsgebäude 

für Vereinssport etc.) geschaffen werden. Darüber hinaus ist im Plangebiet die Errichtung ei-

ner Stellplatzanlage mit ca. 60 Stellplätzen für die geplanten Gemeinbedarfflächen geplant. Das 

Plangebiet wird im Süden durch den Schäferweg begrenzt. Westlich des Plangebiets befindet sich 

ein bestehender Sportplatz, der sich im Geltungsbereich des festgesetzten B-Plans Nr. 29/2007 

befindet. In weiterer Entfernung nach Süden befinden sich der aufgestellte B-Plan »Gewerbepark 

Vehlefanz« sowie die Bundesautobahn A 10. Zum Nachweis der schalltechnischen Verträglichkeit 

des Vorhabens wurde eine schalltechnische Untersuchung durchgeführt. Die Ergebnisse der 

Schallausbreitungsrechnung lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Anlagenlärmeinwirkung gemäß TA Lärm
	� Es ergeben sich Beurteilungspegel von bis zu 52 dB(A) tags und 35 dB(A) 

nachts an den relevanten Immissionsorten im Plangebiet.

	� Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm im WA von 55 dB(A) im 
Tageszeitbereich und 40 dB(A) im Nachtzeitbereich werden vollständig einge-
halten. 

Sportanlagenlärmeinwirkung gemäß 18. BImSchV
	� Es ergeben sich Beurteilungspegel von bis zu 52 dB(A) außerhalb der 

Ruhezeiten und 49 dB(A) in der abendlichen Ruhezeit an den Baugrenzen des 

WA im Plangebiet.

	� Die Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV im WA von 55 dB(A) werden voll-
ständig eingehalten.

Verkehrslärmeinwirkung gemäß DIN 18005
	� Die Orientierungswerte für allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) tags und 

45 dB(A) nachts werden im Nachtzeitbereich um 2 dB(A) überschritten.

	� Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (Grenze des 
Abwägungsspielraums) werden im Plangebiet vollständig eingehalten.

	� Der Immissionswert von 65 dB(A) für Außenwohnbereiche (Balkone, Loggien 
etc.) wird ebenfalls vollständig im Plangebiet eingehalten. 

Erforderliches resultierendes Bau-Schalldämm-Maß gemäß DIN 4109

	� Es ergeben sich erforderliche resultierende Bau-Schalldämm-Maße von bis zu 

31 dB.
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Anlage 1	 Städtebaulicher Entwurf zum B-Plan Nr. 80/2021 »Wohngebiet am Schäferweg« in der Gemeinde Oberkrämer vom Planungsbüro Ludewig mit Stand vom 20.10.2023
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Anlage 2	 Anlagenschallquellen im Tageszeitverlauf

4105_BBF-VEHL-L
Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A) - TA Lärm IO 

5

Name 0-1

Uhr

dB(A)

1-2

Uhr

dB(A)

2-3

Uhr

dB(A)

3-4

Uhr

dB(A)

4-5

Uhr

dB(A)

5-6

Uhr

dB(A)

6-7

Uhr

dB(A)

7-8

Uhr

dB(A)

8-9

Uhr

dB(A)

9-10

Uhr

dB(A)

10-11

Uhr

dB(A)

11-12

Uhr

dB(A)

12-13

Uhr

dB(A)

13-14

Uhr

dB(A)

14-15

Uhr

dB(A)

15-16

Uhr

dB(A)

16-17

Uhr

dB(A)

17-18

Uhr

dB(A)

18-19

Uhr

dB(A)

19-20

Uhr

dB(A)

20-21

Uhr

dB(A)

21-22

Uhr

dB(A)

22-23

Uhr

dB(A)

23-24

Uhr

dB(A)

GE 2,GE 1, GI 2 96,3 96,3 96,3 96,3 96,3 96,3 111,3 111,3 111,3 111,3 111,3 111,3 111,3 111,3 111,3 111,3 111,3 111,3 111,3 111,3 111,3 111,3 96,3 96,3

GE 5 93,3 93,3 93,3 93,3 93,3 93,3 108,3 108,3 108,3 108,3 108,3 108,3 108,3 108,3 108,3 108,3 108,3 108,3 108,3 108,3 108,3 108,3 93,3 93,3

GE 5,GE 2, GE 1, GI 2 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 101,8 101,8

GI 1_1 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 121,8 121,8 121,8 121,8 121,8 121,8 121,8 121,8 121,8 121,8 121,8 121,8 121,8 121,8 121,8 121,8 106,8 106,8

GI 1_2 105,2 105,2 105,2 105,2 105,2 105,2 120,2 120,2 120,2 120,2 120,2 120,2 120,2 120,2 120,2 120,2 120,2 120,2 120,2 120,2 120,2 120,2 105,2 105,2

GI 2, GE 1 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5 111,5 111,5 111,5 111,5 111,5 111,5 111,5 111,5 111,5 111,5 111,5 111,5 111,5 111,5 111,5 111,5 96,5 96,5

GI 2, GE 1 104,2 104,2 104,2 104,2 104,2 104,2 119,2 119,2 119,2 119,2 119,2 119,2 119,2 119,2 119,2 119,2 119,2 119,2 119,2 119,2 119,2 119,2 104,2 104,2

SO 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 109,8 109,8 109,8 109,8 109,8 109,8 109,8 109,8 109,8 109,8 109,8 109,8 109,8 109,8 109,8 109,8 94,8 94,8

SoundPLAN 9.0

HOFFMANN-LEICHTER Ingenieurgesellschaft mbH   Freiheit 6  13597 Berlin 1
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Anlage 3	 Sportanlagenschallquellen im Tageszeitverlauf | Trainingsbetrieb

4105_BBF-VEHL-L
Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A) - 18. BImSchV Training IO 

5

Name 0-1

Uhr

dB(A)

1-2

Uhr

dB(A)

2-3

Uhr

dB(A)

3-4

Uhr

dB(A)

4-5

Uhr

dB(A)

5-6

Uhr

dB(A)

6-7

Uhr

dB(A)

7-8

Uhr

dB(A)

8-9

Uhr

dB(A)

9-10

Uhr

dB(A)

10-11

Uhr

dB(A)

11-12

Uhr

dB(A)

12-13

Uhr

dB(A)

13-14

Uhr

dB(A)

14-15

Uhr

dB(A)

15-16

Uhr

dB(A)

16-17

Uhr

dB(A)

17-18

Uhr

dB(A)

18-19

Uhr

dB(A)

19-20

Uhr

dB(A)

20-21

Uhr

dB(A)

21-22

Uhr

dB(A)

22-23

Uhr

dB(A)

23-24

Uhr

dB(A)

Beachvolleyball 1 Trainingsbetrieb 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0

Beachvolleyball 2 Trainingsbetrieb 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0

Beachvolleyball 3 Trainingsbetrieb 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0

Parkplatz Trainingsbetrieb 90,1 90,1 90,1 90,1 90,1 90,1 90,1 90,1

Sportplatz Trainingsbetrieb 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0

Startklappe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Zuschauer Trainingsbetrieb 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

SoundPLAN 9.0

HOFFMANN-LEICHTER Ingenieurgesellschaft mbH   Freiheit 6  13597 Berlin 1
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Anlage 4	 Sportanlagenschallquellen im Tageszeitverlauf | Wettkampfbetrieb

4105_BBF-VEHL-L
Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A) - 18. BImSchV Wettkampf IO 

5

Name 0-1

Uhr

dB(A)

1-2

Uhr

dB(A)

2-3

Uhr

dB(A)

3-4

Uhr

dB(A)

4-5

Uhr

dB(A)

5-6

Uhr

dB(A)

6-7

Uhr

dB(A)

7-8

Uhr

dB(A)

8-9

Uhr

dB(A)

9-10

Uhr

dB(A)

10-11

Uhr

dB(A)

11-12

Uhr

dB(A)

12-13

Uhr

dB(A)

13-14

Uhr

dB(A)

14-15

Uhr

dB(A)

15-16

Uhr

dB(A)

16-17

Uhr

dB(A)

17-18

Uhr

dB(A)

18-19

Uhr

dB(A)

19-20

Uhr

dB(A)

20-21

Uhr

dB(A)

21-22

Uhr

dB(A)

22-23

Uhr

dB(A)

23-24

Uhr

dB(A)

Beachvolleyball 1 Samstags Trainingsbetrieb 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0

Beachvolleyball 2 Samstags Trainingsbetrieb 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0

Beachvolleyball 3 Samstags Trainingsbetrieb 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0

Parkplatz Wettkampfbetrieb 90,1 90,1 90,1 90,1 90,1 90,1 90,1 90,1 90,1 90,1 90,1 90,1 90,1 90,1

Sportplatz Wettkampfbetrieb Fussball 103,3 103,3 103,3 103,3 103,3 103,3 103,3 103,3 103,3 103,3 103,3 103,3 103,3

Zuschauer Wettkampfbetrieb 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2

SoundPLAN 9.0
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Anlage 5	 Immissionsorttabelle | Beurteilung nach TA Lärm

4105_BBF-VEHL-L
Beurteilungspegel

TA Lärm IO 

2

Immissionsort Nutzung SW RW,T

dB(A)

RW,N

dB(A)

RW,T,max

dB(A)

RW,N,max

dB(A)

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LrT,diff

dB

LrN,diff

dB

IO 1 WA EG 55 40 85 60 51 34 --- ---

1.OG 55 40 85 60 51 34 --- ---

IO 2 WA EG 55 40 85 60 52 35 --- ---

1.OG 55 40 85 60 52 35 --- ---

SoundPLAN 9.0

HOFFMANN-LEICHTER Ingenieurgesellschaft mbH   Freiheit 6  13597 Berlin
1
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4105_BBF-VEHL-L
Beurteilungspegel

18. BImSchV Training IO 

2

Immissionsort Nutzung SW RW,TaR

dB(A)

RW,A

dB(A)

RW,TaR,max

dB(A)

RW,A,max

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LrA

dB(A)

LTaR,max

dB(A)

LA,max

dB(A)

LrTaR,diff

dB

LrA,diff

dB

LTaR,max,diff

dB

LA,max,diff

dB

IO 3 WA EG 55 55 85 85 54 51 77 77 --- --- --- ---

1.OG 55 55 85 85 55 52 77 77 --- --- --- ---

IO 4 WA EG 55 55 85 85 50 47 69 69 --- --- --- ---

1.OG 55 55 85 85 51 48 70 70 --- --- --- ---

2.OG 55 55 85 85 52 49 71 71 --- --- --- ---

IO 5 WA EG 55 55 85 85 48 46 71 71 --- --- --- ---

1.OG 55 55 85 85 48 47 72 72 --- --- --- ---

2.OG 55 55 85 85 49 47 73 73 --- --- --- ---

SoundPLAN 9.0

HOFFMANN-LEICHTER Ingenieurgesellschaft mbH   Freiheit 6  13597 Berlin
1

Anlage 6	 Immissionsorttabelle | Beurteilung nach 18. BImSchV | Trainingsbetrieb
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Anlage 7	 Isophonenkarte in 5 m Höhe über Gelände | Beurteilung nach 18. BImSchV | Trainingsbetrieb | Tags 
außerhalb der Ruhezeiten (oben), Abends (unten)

41

39

53

52

51

38

50

61

28
34

38
37

27
34

38
35

26
32

36
35

25
32

35
33

23
31

35
33

22
28

34
30

30
30

33
33

30
24

32
29

32
32

36
36

31
32

35
33

33
35

39
39

33
34

38
35

42 32

35
34

42

40
36

3036

40

38 29

32
29

36

37
34

2833

37

36 27

29
27

34

35
31

2631

35

30 27

23
32

32

30
23

3231

30

32 29

25
33

35

31
31

3333

32

34 31

29
36

37

33
33

3435

35

30

35

41

40

38

32

40

39

35

34

44

45

46

39

39

47

34
23

2632

33
22

29
34

32
21

24
31

31

21
29

32

27
21

31
32

28
21

30
32

21
21

32
32

21
30

34
30

Zeichenerklärung

Gebäude Bestand

Gebäude Planung

Baugrenze

Plangebiet

Oberfläche Straße

Parkplatz

Fussballfeld

Zuschauer

Beachvolleyballfeld

Leichtathletik

Pegelwerte LrTaR in dB(A)

 <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 <  

38

37

50

49

48

36

49

58

26
32

36
35

25
31

35
33

24
30

34
33

23
29

33
30

21
28

32
31

20
25

31
27

28
28

31
31

27
22

31
27

29
30

34
34

28
30

33
31

31
33

38
38

30
32

37
33

40 31

33
33

41

38
33

2934

38

36 28

29
28

34

35
31

2731

35

34 25

26
26

32

33
29

2529

33

28 25

21
30

30

27
21

3029

27

29 27

23
32

33

29
28

3131

30

32 29
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3334
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33
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37
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30

39
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34

32
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36

38

46

32
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30
20
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31
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29
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Zeichenerklärung

Gebäude Bestand

Gebäude Planung

Baugrenze

Plangebiet

Oberfläche Straße

Parkplatz

Fussballfeld

Zuschauer

Beachvolleyballfeld

Leichtathletik

Pegelwerte LrA in dB(A)

 <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 <  
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4105_BBF-VEHL-L
Beurteilungspegel

18. BImSchV Wettkampf IO 

2

Immissionsort Nutzung SW RW,TaR

dB(A)

RW,A

dB(A)

RW,TaR,max

dB(A)

RW,A,max

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LrA

dB(A)

LTaR,max

dB(A)

LA,max

dB(A)

LrTaR,diff

dB

LrA,diff

dB

LTaR,max,diff

dB

LA,max,diff

dB

IO 3 WA EG 55 55 85 85 56 53 77 77 1 --- --- ---

1.OG 55 55 85 85 57 54 77 77 2 --- --- ---

IO 4 WA EG 55 55 85 85 52 49 68 68 --- --- --- ---

1.OG 55 55 85 85 53 50 70 70 --- --- --- ---

2.OG 55 55 85 85 54 51 71 71 --- --- --- ---

IO 5 WA EG 55 55 85 85 51 49 63 63 --- --- --- ---

1.OG 55 55 85 85 51 49 64 64 --- --- --- ---

2.OG 55 55 85 85 52 49 65 65 --- --- --- ---
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Anlage 8	 Immissionsorttabelle | Beurteilung nach 18. BImSchV | Wettkampfbetrieb
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Anlage 9	 Isophonenkarte in 5 m Höhe über Gelände | Beurteilung nach 18. BImSchV | Wettkampfbetrieb | Tags 
außerhalb der Ruhezeiten (oben), Abends (unten)
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Zeichenerklärung

Gebäude Bestand

Gebäude Planung

Plangebiet

Baugrenze

Oberfläche Straße

Parkplatz

Fussballfeld

Zuschauer

Beachvolleyballfeld

Pegelwerte LrTaR in dB(A)

 <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 <  
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38
35

25
31

37
32

33
33

36
36

33
25
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Zeichenerklärung

Gebäude Bestand

Gebäude Planung

Plangebiet

Baugrenze

Oberfläche Straße

Parkplatz

Fussballfeld

Zuschauer

Beachvolleyballfeld

Pegelwerte LrA in dB(A)

 <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 <  



Schalltechnische Untersuchung
zum B-Plan Nr. 80/2021 »Wohngebiet am Schäferweg« in Vehlefanz

Anlagen  |  45 

Anlage 10	 Immissionsorttabelle | Beurteilung nach DIN 18005

4105_BBF-VEHL-L
Beurteilungspegel

DIN 18005 EP

2

Immissionsort Nutzung SW OW,T

dB(A)

OW,N

dB(A)

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LrT,diff

dB

LrN,diff

dB

IO 6 WA EG 55 45 54 47 --- 2 

1.OG 55 45 55 47 --- 2 

2.OG 55 45 55 47 --- 2 

IO 7 WA EG 55 45 54 47 --- 2 

1.OG 55 45 55 47 --- 2 
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